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   Prüfbericht zu Auftrag 01391719
      Nr. 73066001      Seite 1 von 3

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01391719
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066001

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 5 Proben
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 22.11.2013
Prüfzeitraum: 22.11.2013 - 25.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 26.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01391719
      Nr. 73066001      Seite 2 von 3

 Probenbezeichnung P7 P22 P25 P26

 Labornummer 013193483 013193484 013193485 013193486

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Naphthalin mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

 Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

 Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

 Fluoren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 0,7 < 0,5 < 0,5

 Phenanthren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 3,5 4,1 1,0 1,0

 Anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5

 Fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 13 2,5 1,2 0,9

 Pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 7,4 2,4 1,7 1,4

 Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 3,3 1,5 1,1 0,8

 Chrysen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 3,5 2,5 1,0 1,7

 Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 2,1 2,3 1,1 1,8

 Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

 Benzo(a)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,9 1,3 1,0 0,9

 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5

 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,8 0,6 < 0,5 0,6

 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,8 1,4 2,0 1,4

 Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet 37 19,3 10,7 10,5

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



   Prüfbericht zu Auftrag 01391719
      Nr. 73066001      Seite 3 von 3

 Probenbezeichnung

 Labornummer
Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Naphthalin mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Fluoren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Phenanthren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Chrysen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Benzo(a)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287

 Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg
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< 0,5

< 0,5
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1,1
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1,1

2,0
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< 0,5

1,0

0,6

0,5

1,6

12,9



   Prüfbericht zu Auftrag 01391723
      Nr. 73066002      Seite 1 von 4

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01391723
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066002

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 9 Proben
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 22.11.2013
Prüfzeitraum: 22.11.2013 - 25.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 26.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01391723
      Nr. 73066002      Seite 2 von 4

 Probenbezeichnung P1 P3 P4 P5

 Labornummer 013193495 013193496 013193497 013193498

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 PCB 28 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 89 0,3 < 0,1 13

 PCB 52 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 48 0,6 0,2 7,4

 PCB 101 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 5,2 3,7 0,1 2,3

 PCB 153 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,3 11 < 0,1 1,4

 PCB 138 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,3 11 < 0,1 2,2

 PCB 180 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 < 0,1 10 < 0,1 0,4

 Summe 6 PCB mg/kg OS berechnet 143 36,6 0,3 26,7

 Summe PCB x5 (LAGA) mg/kg OS berechnet 714 183 1,5 134

 PCB 118 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 3,5 1,9 < 0,1 2,5

 Summe 7 PCB mg/kg OS berechnet 146 38,5 0,30 29,2

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



   Prüfbericht zu Auftrag 01391723
      Nr. 73066002      Seite 3 von 4

 Probenbezeichnung

 Labornummer
Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 PCB 28 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 52 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 101 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 153 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 138 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 180 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 Summe 6 PCB mg/kg OS berechnet

 Summe PCB x5 (LAGA) mg/kg OS berechnet

 PCB 118 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 Summe 7 PCB mg/kg OS berechnet

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg

P8 P10 P13 P14

013193499 013193500 013193501 013193502

< 0,1 0,2 0,1 < 0,1

< 0,1 0,6 0,2 1,5

0,1 4,9 0,8 5,0

< 0,1 11 1,3 12

< 0,1 10 1,2 7,6

< 0,1 9,3 0,9 9,4

0,1 36 4,5 35,5

0,5 180 22,5 178

< 0,1 1,6 0,3 2,0

0,10 37,6 4,80 37,5



   Prüfbericht zu Auftrag 01391723
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 Probenbezeichnung

 Labornummer
Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 PCB 28 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 52 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 101 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 153 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 138 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 PCB 180 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 Summe 6 PCB mg/kg OS berechnet

 Summe PCB x5 (LAGA) mg/kg OS berechnet

 PCB 118 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308

 Summe 7 PCB mg/kg OS berechnet

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg

P21

013193503

< 0,1

0,3

0,5

0,3

0,2

< 0,1

1,3

6,5

0,3

1,60



   Prüfbericht zu Auftrag 01391727
      Nr. 73066003      Seite 1 von 2

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01391727
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066003

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 1 Probe
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 22.11.2013
Prüfzeitraum: 22.11.2013 - 25.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 26.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01391727
      Nr. 73066003      Seite 2 von 2

 Probenbezeichnung P23

 Labornummer 013193512

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Naphthalin mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Phenanthren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,6

 Anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,8

 Pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,2

 Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,7

 Chrysen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,1

 Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,9

 Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(a)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,1

 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 1,3

 Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet 8,7

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



   Prüfbericht zu Auftrag 01391716
      Nr. 73066004      Seite 1 von 2

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01391716
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066004

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 1 Probe
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 22.11.2013
Prüfzeitraum: 22.11.2013 - 25.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 26.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01391716
      Nr. 73066004      Seite 2 von 2

 Probenbezeichnung P19

 Labornummer 013193481

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 PCB 28 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 < 0,1

 PCB 52 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 < 0,1

 PCB 101 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,2

 PCB 153 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,6

 PCB 138 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,5

 PCB 180 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,1

 Summe 6 PCB mg/kg OS berechnet 1,4

 Summe PCB x5 (LAGA) mg/kg OS berechnet 7

 PCB 118 mg/kg OS 0,1 DIN EN 15308 0,1

 Summe 7 PCB mg/kg OS berechnet 1,50

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



   Prüfbericht zu Auftrag 01391713
      Nr. 73066005      Seite 1 von 2

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01391713
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066005

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 1 Probe
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 22.11.2013
Prüfzeitraum: 22.11.2013 - 26.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 26.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01391713
      Nr. 73066005      Seite 2 von 2

 Probenbezeichnung P29

 Labornummer 013193477

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Trockenmasse % 0,1 DIN EN 14346 99,2

 Naphthalin mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Phenanthren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Chrysen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(a)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet (n. b.*)

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

 Arsen mg/kg TS 0,8 DIN EN ISO 17294-2 4,7

 Blei mg/kg TS 2 DIN EN ISO 17294-2 2

 Cadmium mg/kg TS 0,2 DIN EN ISO 17294-2 < 0,2

 Chrom gesamt mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 3

 Kupfer mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 2

 Nickel mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 6

 Quecksilber mg/kg TS 0,06 DIN EN 1483 < 0,06

 Zink mg/kg TS 1 DIN EN ISO 17294-2 6

Anmerkung:
(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet 
werden

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



   Prüfbericht zu Auftrag 01392189
      Nr. 73066006      Seite 1 von 2

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling 

Kühn Geoconsulting GmbH
Auf der Kaiserfuhr 39

53127 Bonn

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01392189
Prüfberichtsnummer: Nr. 73066006

Projektnummer: Nr. 73066
Projektbezeichnung: 2130559 Rathaus Siegburg
Probenumfang: 1 Probe
Probenart: Feststoff
Probeneingang: 25.11.2013
Prüfzeitraum: 25.11.2013 - 27.11.2013

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser

Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.

Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.

Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

EUROFINS Umwelt West GmbH Zentrale Tel. +49 (0)2236 897-0 Geschäftsführer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB     
Vorgebirgsstraße 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher BLZ 250 500 00 
D-50389 Wesseling bei Köln Labor Tel. +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Köln HRB 44724 Kto 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax +49 (0)2236 897-333 USt.-ID.Nr. DE  121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84
umwelt-west@eurofins.de Verwalt. Tel. +49 (0)2236 897-100       BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

*160*

     Wesseling, den 28.11.2013

     
     Dr. Anette Gerull
     Prüfleiterin
     Tel.: 02236 / 897 185



   Prüfbericht zu Auftrag 01392189
      Nr. 73066006      Seite 2 von 2

 Probenbezeichnung KB 5/3

 Labornummer 013194880

Parameter Einheit BG Methode

Bestimmung aus der Originalsubstanz

 Naphthalin mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Acenaphthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Phenanthren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 2,1

 Anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 0,9

 Pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benz(a)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Chrysen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(b)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(k)fluoranthen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(a)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Benzo(g,h,i)perylen mg/kg OS 0,5 DIN EN 15527 / DIN ISO 18287 < 0,5

 Summe PAK (EPA) mg/kg OS berechnet 3

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg



 

 

- 1 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Bericht 19-22338 
 

Auftraggeber:  Kühn Geoconsulting  

    Frau Methner 

    Auf der Kaiserfuhr 39 

    53127 Bonn 
 

Reg.-Nummer:   22338 
 

Probeneingang:   31.05.2019 
 

Probenbezeichnung/Auftrag:  

 

Projekt: 2130559 Rathaus Siegburg 

 

Mischprobe 1: Bezeichnung: MP 1 

(Labor-Nr.: 22338-1), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 1.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-1a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 1.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-1b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 1.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-1c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 1.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-1d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 2: Bezeichnung: MP 2 

(Labor-Nr.: 22338-2), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 2.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-2a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 2.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-2b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 2.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-2c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 2.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-2d), Einzelprobe einer Mischprobe 
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Mischprobe 3: Bezeichnung: MP 3 

(Labor-Nr.: 22338-3), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 3.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-3a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 3.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-3b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 3.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-3c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 3.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-3d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 4: Bezeichnung: MP 4 

(Labor-Nr.: 22338-4), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 4.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-4a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 4.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-4b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 4.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-4c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 4.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-4d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 5: Bezeichnung: MP 5 

(Labor-Nr.: 22338-1), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 5.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-5a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 5.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-5b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 5.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-5c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 5.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-5d), Einzelprobe einer Mischprobe 
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Mischprobe 6: Bezeichnung: MP 6 

(Labor-Nr.: 22338-6), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 6.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-6a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 6.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-6b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 6.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-6c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 6.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-6d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 7: Bezeichnung: MP 7 

(Labor-Nr.: 22338-7), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 7.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-7a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 7.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-7b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 7.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-7c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 7.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-7d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 8: Bezeichnung: MP 8 

(Labor-Nr.: 22338-8), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 8.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-8a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 8.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-8b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 8.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-8c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 8.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-8d), Einzelprobe einer Mischprobe 
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Mischprobe 9: Bezeichnung: MP 9 

(Labor-Nr.: 22338-9), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 9.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-9a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 9.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-9b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 9.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-9c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 9.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-9d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 10: Bezeichnung: MP 10 

(Labor-Nr.: 22338-10), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 10.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-10a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 10.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-10b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 10.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-10c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 10.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-10d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 11: Bezeichnung: MP 11 

(Labor-Nr.: 22338-11), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 11.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-11a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 11.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-11b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 11.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-11c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 11.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-11d), Einzelprobe einer Mischprobe 
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Mischprobe 12: Bezeichnung: MP 12 

(Labor-Nr.: 22338-12), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 12.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-12a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 12.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-12b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 12.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-12c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 12.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-12d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 13: Bezeichnung: MP 13 

(Labor-Nr.: 22338-13), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 13.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-13a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 13.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-13b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 13.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-13c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 13.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-13d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 14: Bezeichnung: MP 14 

(Labor-Nr.: 22338-14), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 14.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-14a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 14.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-14b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 14.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-14c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 14.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-14d), Einzelprobe einer Mischprobe 
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      
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Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 
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Mischprobe 15: Bezeichnung: MP 15 

(Labor-Nr.: 22338-15), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 15.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-15a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 15.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-15b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 15.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-15c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 15.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-15d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Mischprobe 16: Bezeichnung: MP 16 

(Labor-Nr.: 22338-16), Analytik auf Asbest (1) 

  

 Probe MP 16.1,   

 (Labor-Nr.: 22338-16a), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 16.2,   

 (Labor-Nr.: 22338-16b), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 16.3,   

 (Labor-Nr.: 22338-16c), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

 Probe MP 16.4, 

 (Labor-Nr.: 22338-16d), Einzelprobe einer Mischprobe 

 

Auftragsgemäß sollte von den jeweils vorgegebenen Einzelproben je 

eine Mischprobe zu je gleichen Teilen vereinigt und anschließend 

untersucht werden. 

 

Untersuchungsverfahren:  

(1) Analytik auf Asbest, Probe wurde bei 450°C thermisch behandelt 

und anschließend in warmer verdünnter Salzsäure aufgelöst, der 

Rückstand wurde in Anlehnung an das IFA-Verfahren „Verfahren 
zur analytischen Bestimmung geringer Massengehalte von 

Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben mit REM/EDX (IFA-

Arbeitsmappe 7487, Fassung 2007)“ untersucht.  
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      
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Fax:        0228/471497 
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Probe   : MP1 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-1 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP2 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-2 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  
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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      
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Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP3 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-3 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  
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Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 
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Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 
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Probe   : MP4 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-4 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  
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Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 
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Probe   : MP5 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-5 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

- 13 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

 

Probe   : MP6 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-6 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 

 



 

 

- 14 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

 
Probe   : MP7 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-7 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 

 

 



 

 

- 15 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP8 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-8 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

- 16 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP9 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-9 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

- 17 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP10 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-10 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

- 18 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

 

Probe   : MP11 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-11 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

- 19 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP12 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-12 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

- 20 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP13 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-13 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

- 21 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP14 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-14 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

- 22 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP15 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-15 

Befund   : Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit (Chrysotil) einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

- 23 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 

Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 

53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 

Fax:        0228/471497 

E-Mail:   info@bzr-institut.de 

Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : MP16 

Projekt   : 2130559 Rathaus Siegburg 

Labor-Nr.   : 22338-16 

Befund   : keine Anhaltspunkte für eine Asbesthaltigkeit einer oder mehrerer Einzelproben 

Nachweisgrenze  : ~0,1 M-%  

 

 
 

 
 

 

 





 

 

- 2 - 

Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
 

Chemische und physikalische Forschungs- und 
Prüflaboratorien für Bau- und Werkstoffkunde 

Siebenmorgenweg 2-4 
53229 Bonn      

Tel.:       0228/469589 
Fax:        0228/471497 
E-Mail:   info@bzr-institut.de 
Web:      www.bzr-institut.de 

Probe   : P1 
Projekt   : Rathaus Siegburg 
Labor-Nr.   : 22437-1 
Befund   : Asbest nachgewiesen (Chrysotil) 
Nachweisgrenze  : 1 M-%  
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